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STANOVISKO PREVADZKOVATELA DISTRIBUCNEJ SUSTAVY &. NPP/8678/2023

Spoloc¢nost Vychodoslovenska distribucna, a.s. (VSD) suhlasi s pripojenim na

‘ Odbernom mieste

Dubovica 341, 082 71 Dubovica/Parcela ¢. 43

pri dodrzani nasledovnych podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia

Podperny bod oznaceny na str. 2 tohto stanoviska , Lokalita mozného
pripojenia“

Hlavny isti¢

25 A s vypinacou charakteristikou typu ,,B“

Typ pripojky

Trojfazova

Typ merania

Priame

Umiestnenie merania

Elektromerovy rozvadzac - na verejne pristupnom mieste (napr. v oploteni,
pred oplotenim, vedla podperného bodu, v zelenom pase).

Majetkové rozhranie

Zariadenie VSD konci poistkovou skrinkou umiestnenou na ur¢enom
podpernom bode, ktorej montaz zabezpeci VSD. Elektrické zariadenie investora
zacina odbocéenim kabla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového
rozvadzaca.

B/ NASLEDUJUCE KROKY

Dovolujeme si Vas upozornit, Zze po podpise Zmluvy o pripojeni a uhradeni pripojovacieho poplatku bude
pred samotnym pripojenim Vasho nového odberného miesta do distribucnej sustavy z Vasej strany este

potrebné:

1. Navlastné naklady realizovat odberné elektrické zariadenie (dalej len ,0EZ"), ktoré zacdina
odbocenim kabla z poistkove] skrinky smerom do elektromerového rozvadzaca (vratane).

2. Dat vypracovat Prvi odbornd prehliadku a skisku (tzv. reviznu spravu) na OEZ. Reviznu spravu
je potrebné nasledne predlozit pri uzatvoreni Zmluvy o zdruzenej dodavke elektriny alebo dorucit
elektronicky prostrednictvom portalu eVSD na stranke www.vsds.sk.

3. Uzatvorit Zmluvu o zdruZenej dodavke elektriny s vybranym dodavatelom elektriny.

C/ UCEL A PLATNOST STANOVISKA

Toto stanovisko sluzi zaroven ako doklad k Uzemnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp.

ohldseniu drobnej stavby.

Stanovisko nadobuda platnost Ucinnostou Zmluvy o pripojeni. Stanovisko je platné po dobu Ucinnosti

Zmluvy o pripojeni.
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D/ UPOZORNENIE

Dovolujeme si vas tieZ informovat, Ze pri realizacii pripojenia nového odberného miesta ako aj pocas jeho
prevadzky je potrebné dodrziavat vietky relevantné predpisy. Predovsetkym:

- Zéakon o energetike

- Prevddzkovy poriadok spolo¢nosti VSD, a.s

- Platné STN a zasady bezpecnosti prace
ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a RieSenie novych elektrickych pripojok NN, ktoré su
dostupné na portali eVSD na stranke www.vsds.sk.

V Kosiciach, dria 31.08.2023

/gca‘;-'

CERNY BOHUMIL, Bc.
technicka podpora NN
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Priloha: Spésob pripojenia

SpoOsob pripojenia odberného elektrického zariadenia (OEZ)
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